
31.12.17по25.12.17за период с

Каслинская, 48Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 228596

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

4,555,8710,414,97120,243,9046,865,22125,214,4083,1824,0025.12.2017

4,596,0410,634,95122,233,9047,565,30127,184,4083,6124,0026.12.2017

4,575,8810,445,14119,753,9047,065,20124,894,4083,6124,0027.12.2017

4,115,649,755,38118,903,9045,375,18124,284,4078,4324,0028.12.2017

3,695,589,265,54120,043,9044,395,23125,584,4073,7724,0029.12.2017

3,715,509,215,73119,123,9044,035,20124,854,4073,7724,0030.12.2017

4,135,409,533,97118,543,9044,065,10122,514,4077,8324,0031.12.2017

29,3439,9169,2535,68838,823,9045,62х874,504,4079,17168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 29,34

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


