
Дата Q1, Q2, ΔQ, 

P1, 

Мпа
M1, т

T2, 

°C

P2, 

Мпа
M2, т T3, °C M3, т

Гкал Гкал Гкал

27.10.14 0,62 680,62 67,04 0,59 530,15 50,11 1 199,55 45,98 35,61 21,31

28.10.14 0,63 685,14 65,92 0,59 518,21 49,21 1 192,44 44,30 34,23 19,68

29.10.14 0,63 685,73 67,84 0,60 541,48 50,10 1 216,04 43,22 36,81 18,93

30.10.14 0,64 696,12 68,45 0,61 540,80 50,86 1 225,94 44,15 37,09 18,71

31.10.14 0,64 690,76 66,89 0,60 536,45 50,05 1 216,20 42,71 35,96 17,63

01.11.14 0,64 693,20 67,27 0,61 536,32 49,95 1 218,25 43,17 36,15 18,29

02.11.14 0,64 692,84 67,69 0,61 539,10 50,51 1 220,42 43,42 36,57 18,17

03.11.14 0,64 689,98 67,01 0,60 535,10 49,82 1 213,44 42,70 35,93 18,00

04.11.14 0,63 682,42 65,54 0,60 524,74 48,34 1 195,62 41,24 34,46 17,73

05.11.14 0,60 525,29 61,75 0,57 440,81 43,83 956,63 28,75 27,28 13,95

06.11.14 0,64 563,95 56,99 0,60 404,16 41,71 959,01 32,47 23,09 15,40

07.11.14 0,66 690,31 65,00 0,60 439,30 48,01 1 119,62 43,88 28,61 18,57

08.11.14 0,66 663,91 66,31 0,61 463,29 48,51 1 116,48 43,63 30,78 20,08

09.11.14 0,67 674,52 67,53 0,62 469,56 49,04 1 132,95 45,47 31,78 21,51

10.11.14 0,66 680,54 65,20 0,61 466,33 48,57 1 136,04 44,41 30,47 19,52

11.11.14 0,66 689,00 63,22 0,61 464,01 47,39 1 142,45 43,72 29,40 18,80

12.11.14 0,67 687,88 63,05 0,61 462,15 47,56 1 139,30 43,26 29,21 18,10

13.11.14 0,67 681,46 63,78 0,62 460,61 48,06 1 131,48 43,37 29,44 18,25

14.11.14 0,64 674,85 60,43 0,59 453,69 47,02 1 118,44 40,94 27,48 15,66

15.11.14 0,59 621,03 60,14 0,58 538,91 44,53 1 148,35 37,61 32,49 18,79

16.11.14 0,59 616,03 68,48 0,57 506,50 49,98 1 110,86 42,43 34,75 21,50

17.11.14 0,61 622,13 69,76 0,59 512,72 51,56 1 123,07 44,61 35,84 22,38

18.11.14 0,62 644,80 69,53 0,60 528,40 53,12 1 161,16 48,23 36,81 23,20

19.11.14 0,62 663,74 67,18 0,58 494,33 51,33 1 146,89 48,13 33,27 22,37

20.11.14 0,63 669,39 66,23 0,59 488,34 50,80 1 146,76 47,23 32,41 21,22

21.11.14 0,63 673,19 63,26 0,58 481,38 48,80 1 143,84 45,28 30,52 19,81

22.11.14 0,63 680,99 62,28 0,58 475,66 48,30 1 146,05 45,23 29,69 19,40

23.11.14 0,62 661,99 65,83 0,58 482,72 49,46 1 133,62 46,53 31,84 22,13

24.11.14 0,61 648,41 71,05 0,59 530,59 53,86 1 167,20 50,98 37,77 25,72

Итого 0,63 19 230,22 65,54 0,60 14 365,79 48,98 33 278,12 1 257,04 945,75 564,82
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Всего к оплате Q, ГКал =   564,82

63,02

696,00 65,17 27,63 20,64 0,54 317,89 1 637,97

24,00 78,47 27,02 22,11 0,52 11,80

55,52

24,00 70,14 27,58 20,11 0,53 11,08 56,24

24,00 66,28 28,37 19,82 0,53 10,60

58,42

24,00 67,12 28,05 20,06 0,53 10,72 55,99

24,00 70,42 27,89 20,35 0,53 10,97

61,85

24,00 72,37 27,66 20,60 0,53 11,18 59,03

24,00 74,66 26,87 22,02 0,53 12,05

55,68

24,00 71,57 25,92 21,36 0,52 11,78 58,07

24,00 68,74 25,67 21,10 0,51 11,67

52,76

24,00 60,41 25,88 22,45 0,51 11,60 51,31

24,00 60,51 28,12 18,90 0,54 10,10

54,36

24,00 63,49 28,39 19,19 0,57 10,59 54,56

24,00 62,73 28,66 19,26 0,57 10,73

55,35

24,00 63,31 28,71 19,33 0,56 10,56 54,32

24,00 65,10 28,36 19,43 0,56 10,83

54,34

24,00 67,26 28,11 19,56 0,57 11,12 55,73

24,00 65,57 27,66 19,30 0,57 10,72

40,16

24,00 63,41 28,76 18,30 0,56 9,99 53,92

24,00 57,41 23,50 16,84 0,57 9,10

57,97

24,00 54,58 21,89 18,37 0,53 9,46 42,08

24,00 60,28 28,43 21,86 0,53 11,54

61,82

24,00 61,74 28,75 22,30 0,53 11,64 60,63

24,00 62,53 28,87 22,46 0,54 11,52

61,04

24,00 62,13 28,88 22,35 0,54 11,27 61,03

24,00 61,69 28,78 22,35 0,53 11,01

61,10

24,00 63,27 29,01 22,53 0,53 10,97 62,53

24,00 62,88 28,57 22,56 0,53 11,17

60,28

24,00 64,52 28,55 21,59 0,53 10,91 58,85

24,00 67,42 28,36 22,09 0,52 11,22

Q3, 

Тнар, ч T1, 

°C
Мср1 Мср2

P3, 

Мпа

ΔM, т Гкал
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Теплоснабжение

Подача отопления Подача ГВС
Обратка отопления и 

ГВС

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 27.10.2014 по 24.11.2014

Характеристика системы:  3-х трубное подключение, закрытая


