
31.12.17по25.12.17за период с

Салавата Юлаева, 15а, ввод 1Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

№ т.у. 3440160814

Зав.№ 1308903

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

10,7711,6522,464,64277,885,2041,8011,77282,526,2879,3524,0025.12.2017

10,8412,0122,814,70282,755,1342,3311,98287,456,2579,2224,0026.12.2017

10,7911,9322,724,65281,565,0542,2211,93286,216,1679,2624,0027.12.2017

10,3612,3122,674,75290,515,2242,2412,30295,276,3976,6324,0028.12.2017

9,1711,9521,124,70289,985,0241,0712,28294,696,1971,5624,0029.12.2017

9,2711,7121,004,71288,444,9240,4812,21293,146,0971,5324,0030.12.2017

9,7410,6020,324,57274,904,7538,4111,64279,475,8172,6124,0031.12.2017

70,9582,16153,1032,721986,025,0441,22х2018,756,1775,74168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 70,95

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


