
Дата Q1, Q2, ΔQ, 

P1, 

Мпа
M1, т

T2, 

°C

P2, 

Мпа
M2, т T3, °C M3, т

Гкал Гкал Гкал

26.01.15 0,66 689,62 70,50 0,62 413,47 61,44 1 081,55 53,92 29,20 16,54

27.01.15 0,66 714,27 69,44 0,61 386,54 61,51 1 079,37 56,22 26,89 16,58

28.01.15 0,67 725,32 70,84 0,61 377,66 60,87 1 081,54 54,76 26,80 15,59

29.01.15 0,68 694,16 72,03 0,63 421,89 59,24 1 094,41 49,18 30,44 14,65

30.01.15 0,68 687,31 70,57 0,64 443,80 58,36 1 109,25 48,46 31,38 14,96

31.01.15 0,69 696,56 70,68 0,65 427,23 59,55 1 102,15 51,35 30,25 15,83

01.02.15 0,68 698,65 71,34 0,63 425,89 60,27 1 102,85 52,28 30,44 16,10

02.02.15 0,69 642,55 70,92 0,66 419,28 58,25 1 041,28 45,37 29,79 14,37

03.02.15 0,71 584,80 70,85 0,67 402,93 56,37 968,60 39,67 28,60 13,54

04.02.15 0,71 605,77 69,39 0,67 403,24 55,15 989,56 39,92 28,03 13,24

05.02.15 0,67 629,01 70,45 0,63 415,36 55,05 1 024,19 40,43 29,31 13,23

06.02.15 0,68 620,02 70,48 0,65 426,57 57,36 1 026,44 43,38 30,12 14,49

07.02.15 0,69 673,52 69,50 0,64 395,55 56,02 1 048,56 45,11 27,54 13,77

08.02.15 0,69 679,56 70,62 0,64 386,25 55,83 1 045,31 45,10 27,33 13,92

09.02.15 0,69 681,79 69,59 0,64 397,24 56,25 1 058,38 46,25 27,69 14,28

10.02.15 0,69 694,87 70,94 0,64 394,81 59,72 1 068,65 51,12 28,06 15,22

11.02.15 0,67 693,56 69,37 0,62 396,48 58,19 1 069,07 48,83 27,55 14,05

12.02.15 0,66 684,29 69,31 0,62 411,57 55,91 1 074,81 44,61 28,58 12,95

13.02.15 0,66 678,46 69,27 0,62 415,43 55,63 1 072,88 43,69 28,83 12,69

14.02.15 0,66 675,12 69,05 0,61 416,70 54,99 1 070,87 42,69 28,82 12,49

15.02.15 0,66 677,36 70,07 0,61 412,23 55,27 1 068,70 42,86 28,94 12,59

16.02.15 0,66 702,31 70,70 0,61 421,08 55,46 1 101,88 44,10 29,82 12,67

17.02.15 0,64 719,06 72,12 0,59 414,16 59,74 1 111,39 52,46 29,92 15,85

18.02.15 0,66 740,23 69,90 0,60 398,42 61,33 1 116,71 57,44 27,90 16,72

19.02.15 0,67 740,19 70,67 0,61 408,16 60,17 1 126,32 54,63 28,89 15,61

20.02.15 0,66 727,34 69,87 0,61 419,12 57,82 1 124,56 50,34 29,33 14,51

21.02.15 0,67 725,66 69,84 0,61 424,63 57,47 1 128,36 49,84 29,71 14,57

22.02.15 0,66 719,50 66,87 0,61 433,09 55,02 1 130,73 46,30 29,01 12,96

23.02.15 0,66 723,33 69,40 0,61 425,29 55,68 1 126,74 46,08 29,57 12,77

Итого 0,67 19 924,19 70,16 0,63 11 934,09 57,72 31 245,11 1 386,38 838,72 416,76
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Всего к оплате Q, ГКал =   416,76

62,87

696,00 69,36 28,63 17,15 0,60 613,17 1 808,34

24,00 63,57 30,14 17,72 0,59 21,87

64,98

24,00 64,22 29,98 18,05 0,59 21,86 62,35

24,00 68,56 30,24 17,69 0,59 21,94

67,91

24,00 69,08 30,31 17,46 0,59 21,91 65,16

24,00 73,67 30,84 17,01 0,59 22,03

66,53

24,00 77,46 30,84 16,60 0,58 21,94 68,62

24,00 72,83 29,96 17,26 0,57 21,82

59,20

24,00 62,67 29,26 17,55 0,58 21,52 61,25

24,00 63,14 28,22 17,18 0,59 20,90

59,82

24,00 63,11 28,13 17,36 0,59 20,94 59,03

24,00 64,26 28,27 17,31 0,60 21,01

62,34

24,00 65,06 28,51 17,15 0,59 21,05 60,23

24,00 70,28 28,90 16,52 0,60 20,97

59,67

24,00 73,43 28,95 16,45 0,62 21,03 63,96

24,00 67,70 28,41 16,55 0,62 20,65

58,88

24,00 66,23 28,31 16,09 0,63 20,49 58,50

24,00 66,84 28,06 16,48 0,63 20,51

56,52

24,00 69,83 25,83 17,77 0,62 20,15 59,01

24,00 64,15 26,21 17,31 0,61 20,18

54,73

24,00 65,77 25,24 16,80 0,65 19,45 54,71

24,00 67,70 24,37 16,79 0,65 19,13

66,61

24,00 70,48 26,77 17,47 0,63 20,56 60,79

24,00 74,69 29,11 17,75 0,61 21,69

64,88

24,00 73,58 29,02 17,80 0,62 21,64 65,77

24,00 70,37 28,64 18,49 0,61 21,87

65,97

24,00 70,71 28,92 17,58 0,61 21,65 64,97

24,00 75,36 30,22 15,74 0,59 21,44

66,58

24,00 78,57 29,76 16,11 0,59 21,44 66,52

24,00 78,05 28,73 17,23 0,59 21,55

Q3, 

Тнар, ч T1, 

°C
Мср1 Мср2

P3, 

Мпа

ΔM, т Гкал

Адрес: Победы пр., 315

№ т.у. 3440161861

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1314510

Теплоснабжение

Подача отопления Подача ГВС Обратка отопления и ГВС

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.01.2015 по 23.02.2015

Характеристика системы:  3-х трубное подключение, закрытая


