
31.12.17по25.12.17за период с

Молодогвардейцев, 64ААдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

№ т.у. 3440162462

Зав.№ 1310041

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

13,3316,5829,935,47362,445,6045,6015,33367,916,0781,2224,0025.12.2017

13,0616,3029,345,48363,135,5844,7415,36368,616,0579,4824,0026.12.2017

13,3216,4029,725,38363,235,5945,0115,36368,626,0680,5124,0027.12.2017

11,3415,8127,155,82364,845,5743,2115,44370,666,0473,1224,0028.12.2017

10,7014,8025,505,93366,165,5740,2615,50372,096,0468,4324,0029.12.2017

10,6714,5425,215,83360,995,5840,1415,28366,826,0468,6024,0030.12.2017

13,2714,7428,025,21352,965,6641,6114,92358,176,1178,1024,0031.12.2017

85,69109,17194,8739,132533,765,5942,94х2572,896,0675,64168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 85,69

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


