
31.12.17по25.12.17за период с

Каслинская, 50Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 216159

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

5,198,9514,147,56162,653,9052,597,09170,214,2083,0524,0025.12.2017

5,209,2814,487,33166,133,9053,507,23173,464,2083,4724,0026.12.2017

5,188,9614,146,94162,543,9052,917,06169,484,2083,4524,0027.12.2017

4,628,5213,146,69161,003,9050,796,99167,694,2078,3524,0028.12.2017

4,258,2112,476,58162,623,9048,547,05169,204,2073,6924,0029.12.2017

4,238,1512,386,59161,373,9048,487,00167,964,2073,7024,0030.12.2017

4,888,1112,996,90160,233,9048,496,96167,134,2077,7224,0031.12.2017

33,5660,1793,7348,591136,543,9050,76х1185,134,2079,06168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 33,56

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


