
31.12.17по25.12.17за период с

Набережная, 3, ввод 1Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1210993

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

10,8835,1246,020,91551,796,2463,5423,03552,690,0083,2724,0025.12.2017

10,9436,1947,100,00562,386,2064,2423,43562,380,0083,7524,0026.12.2017

11,0335,2346,240,00552,596,2463,6523,02552,590,0083,6824,0027.12.2017

10,0233,5343,560,24551,926,2560,6423,01552,160,0078,9024,0028.12.2017

6,8725,2332,111,33436,584,9557,6818,25437,910,0073,3324,0029.12.2017

9,0733,1442,240,37571,516,3157,8823,83571,870,0073,8924,0030.12.2017

10,4333,8944,280,11569,156,2959,4423,72569,260,0077,8024,0031.12.2017

69,23232,33301,562,953795,916,0761,01х3798,860,0079,23168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 69,23

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


