
31.12.17по25.12.17за период с

Салавата Юлаева, 15а, ввод 2Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

№ т.у. 3440160795

Зав.№ 1319333

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

17,1927,9445,226,37565,584,8849,2823,83571,956,0478,9524,0025.12.2017

17,2428,8545,996,48575,734,8249,9924,26582,216,0178,8824,0026.12.2017

17,2628,6245,876,53573,444,7349,7924,17579,975,9178,9724,0027.12.2017

16,2529,5745,816,59592,054,9049,8324,94598,646,1576,4024,0028.12.2017

14,2924,4638,755,94536,144,6945,5022,59542,085,9471,3624,0029.12.2017

14,4023,3437,775,84522,934,6044,5122,03528,775,8471,3224,0030.12.2017

15,3221,2236,505,68497,934,4442,5020,98503,605,5872,3724,0031.12.2017

111,94183,98295,9243,433863,794,7247,34х3907,225,9275,46168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 111,94

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


