
31.12.17по25.12.17за период с

250 лет Челябинску, 13, ввод 1Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1412675

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

12,0016,6028,60-2,20351,206,0647,4214,54349,006,8981,8124,0025.12.2017

12,0917,4329,53-2,17361,696,0048,3514,98359,536,8881,9924,0026.12.2017

12,1717,3929,56-2,11360,495,9148,3914,93358,386,8082,3424,0027.12.2017

11,5617,8129,37-2,29370,376,0548,2315,34368,086,9779,6324,0028.12.2017

10,2016,6326,84-2,38359,825,9846,3914,89357,446,9074,9624,0029.12.2017

9,9616,4526,42-2,47366,486,1645,0415,17364,007,1672,4424,0030.12.2017

10,6814,8925,55-2,36352,246,0542,4214,58349,886,9672,8924,0031.12.2017

78,68117,20195,87-15,992522,306,0346,61х2506,326,9478,01168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 78,68

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


