
31.12.17по25.12.17за период с

250 лет Челябинску, 13, ввод 2Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1400572

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

11,1516,4327,593,16346,686,4249,8614,58349,846,9581,7424,0025.12.2017

11,2217,5228,743,33360,536,3751,0415,16363,866,9481,8724,0026.12.2017

11,3017,4828,773,39359,316,2951,0815,11362,706,8682,2124,0027.12.2017

10,6517,2827,933,35360,696,4150,3515,17364,047,0579,6124,0028.12.2017

9,4615,8425,303,07348,976,3247,8914,67352,046,9774,7724,0029.12.2017

9,1616,1825,343,17361,696,5347,2415,20364,857,2272,3624,0030.12.2017

9,8314,2524,083,47340,736,4144,2714,34344,207,0372,8524,0031.12.2017

72,76114,98187,7522,942478,606,4048,82х2501,547,0077,92168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 72,76

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


