
31.12.17по25.12.17за период с

Кирова, 6ААдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1413205

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

4,569,4213,99-0,64172,535,9654,657,16171,896,3481,2624,0025.12.2017

4,619,6814,28-0,68175,185,8955,347,27174,506,3081,6924,0026.12.2017

4,679,3814,05-0,66172,505,9454,497,16171,846,3381,6424,0027.12.2017

4,139,0313,15-0,77171,965,9652,597,13171,196,3476,7024,0028.12.2017

3,718,7912,49-0,89173,805,9650,707,20172,916,3572,1424,0029.12.2017

3,728,7112,45-0,86173,075,9750,447,18172,226,3672,1824,0030.12.2017

4,328,7313,03-0,74171,905,9650,887,13171,166,3475,9924,0031.12.2017

29,7163,7493,45-5,231210,945,9552,73х1205,716,3477,37168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 29,71

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


