
31.12.17по25.12.17за период с

Каслинская, 17БАдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1305470

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

10,6918,3929,110,00373,054,1149,1915,54373,055,0777,9324,0025.12.2017

10,8219,0729,870,08380,224,1150,0715,85380,305,0978,4524,0026.12.2017

10,7719,2830,030,00382,154,1050,3515,92382,155,0778,4924,0027.12.2017

9,8218,4328,240,00381,814,0448,1615,91381,815,0073,8724,0028.12.2017

8,7417,8826,630,00381,614,1046,7615,90381,615,0669,6924,0029.12.2017

8,9217,7726,710,00382,534,0946,3415,94382,535,0569,7224,0030.12.2017

10,0117,9027,890,00382,404,1146,7115,93382,405,0772,8324,0031.12.2017

69,76128,72198,490,082663,784,0948,23х2663,865,0674,43168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 69,76

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


