
31.12.17по25.12.17за период с

Болейко, 4Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1216622

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

13,4524,1737,653,61471,314,9351,1719,79474,935,3679,1624,0025.12.2017

13,4724,4837,933,77471,464,9451,8119,80475,235,3779,7024,0026.12.2017

13,4924,4337,913,73471,324,9251,7319,79475,055,3679,7024,0027.12.2017

12,3223,2535,593,61471,354,8649,2219,79474,965,2974,8224,0028.12.2017

11,1122,4633,563,44471,194,9247,5519,78474,635,3670,6124,0029.12.2017

11,2922,2733,563,38471,044,9247,1519,77474,425,3570,6324,0030.12.2017

12,8422,1334,973,70468,974,9447,0719,69472,665,3773,8824,0031.12.2017

87,97163,20251,1725,243296,654,9249,39х3321,895,3575,50168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 87,97

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


