
31.12.17по25.12.17за период с

250 лет Челябинску, 13, ввод 3Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1401888

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

5,358,5513,901,45169,566,3749,867,13171,017,0381,1324,0025.12.2017

5,399,0714,461,54175,946,3250,967,40177,487,0381,3224,0026.12.2017

5,419,0614,461,62175,146,2451,097,37176,766,9581,6724,0027.12.2017

5,109,0114,101,57176,406,3650,477,42177,977,1479,1124,0028.12.2017

4,578,3112,881,28171,536,2847,937,20172,817,0874,3824,0029.12.2017

4,448,4712,900,99177,976,4847,177,46178,967,3271,9524,0030.12.2017

4,737,4912,210,86167,676,3644,277,02168,537,1372,3324,0031.12.2017

34,9759,9594,929,311214,216,3548,82х1223,527,1077,41168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 34,97

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


