
ΔМ, т
Т1, °С
72.44 0.00 10.91
72.46 0.00 10.84
72.37 0.00 10.71
72.82 0.00 10.71
72.29 0.00 10.56
72.69 0.00 10.56
70.94 0.00 10.68
69.69 0.00 10.72
69.42 0.00 10.52
69.59 0.00 10.50
69.70 0.00 10.55
69.67 0.00 10.27
68.88 0.00 9.97
71.70 0.00 10.09

71.05 0.00 147.58

Российская, 49

51.39

Уведомляем Вас, что с 22.10.2021г. по 23.10.2021г. ОПУ тепла работал не корректно (отсутствовало эл.питание), время нештатной 
работы составило 48 часов. Количество потребленной тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 6,42 
Гкал за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 44,97+6,42=51,39 Гкал.
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Обратка отопления
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М2, т

09.10.2021 4.80 6.23149.6024.00
49.17150.6324.00 4.80 6.28

Тнар, ч

08.10.2021

Прибор учета: ВКТ-7
Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Теплоснабжение
Подача отопленияДата

М1, тР1, ат Мср, т

102.61 44.97

Всего к оплате Q, Гкал = 

Ведомость учета параметров потребления тепла
08/10/21за период с

Адрес:

226034Зав.№
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