
Дата Q1, Q2, ΔQ, 

P1, 

Мпа
M1, т

T2, 

°C

P2, 

Мпа
M2, т T3, °C M3, т

Гкал Гкал Гкал

26.10.15 0,73 481,00 66,58 0,73 532,64 47,72 1 004,76 28,36 35,54 15,80

27.10.15 0,73 479,41 66,98 0,73 531,38 48,08 1 001,58 28,50 35,67 15,85

28.10.15 0,73 480,92 67,29 0,73 531,07 48,51 1 002,60 28,73 35,81 15,75

29.10.15 0,73 482,92 67,83 0,73 531,79 48,90 1 005,15 29,10 36,15 15,94

30.10.15 0,73 480,84 67,21 0,73 528,93 48,69 999,84 28,75 35,63 15,54

31.10.15 0,73 469,93 67,46 0,73 526,91 47,94 987,04 28,06 35,62 16,21

01.11.15 0,73 465,38 67,51 0,73 526,49 47,47 982,21 27,74 35,62 16,58

02.11.15 0,73 475,33 67,89 0,73 528,58 47,98 994,04 28,54 35,96 16,65

03.11.15 0,74 472,37 66,70 0,74 527,24 47,71 989,54 27,93 35,24 15,81

04.11.15 0,74 469,58 66,90 0,74 527,98 47,47 987,09 27,81 35,40 16,19

05.11.15 0,74 487,87 66,77 0,74 523,23 47,79 999,99 28,98 35,01 16,05

06.11.15 0,73 490,37 66,18 0,73 529,87 47,51 1 008,36 28,90 35,14 15,98

07.11.15 0,73 459,91 65,42 0,74 526,44 46,85 974,25 26,69 34,52 15,40

08.11.15 0,72 459,29 67,44 0,73 525,62 47,12 972,60 27,52 35,52 17,06

09.11.15 0,72 450,96 68,98 0,73 524,57 48,27 963,12 27,68 36,26 17,30

10.11.15 0,72 439,16 69,16 0,73 520,54 48,25 947,42 26,82 36,07 17,04

11.11.15 0,72 498,47 65,26 0,71 499,85 47,20 986,31 32,46 32,69 18,45

12.11.15 0,73 535,33 62,48 0,71 491,41 46,32 1 014,83 34,12 30,78 17,73

13.11.15 0,74 542,85 68,33 0,73 502,96 48,03 1 033,16 33,12 34,44 17,78

14.11.15 0,72 646,51 69,27 0,72 481,99 49,36 1 116,54 41,34 33,45 19,50

15.11.15 0,72 645,12 68,00 0,73 475,08 48,51 1 108,31 41,23 32,37 19,67

16.11.15 0,74 655,49 68,10 0,74 465,43 49,20 1 108,97 44,94 31,76 21,96

17.11.15 0,71 761,83 66,89 0,70 507,64 51,87 1 256,77 54,88 34,02 23,53

18.11.15 0,69 845,82 67,86 0,70 593,84 54,21 1 424,57 61,05 40,38 24,02

19.11.15 0,69 826,35 69,39 0,70 591,21 58,04 1 402,39 68,99 41,11 28,53

20.11.15 0,69 864,96 66,85 0,69 548,09 57,21 1 398,82 70,36 36,71 26,88

21.11.15 0,70 847,05 67,35 0,68 525,60 55,65 1 358,97 67,40 35,47 27,06

22.11.15 0,67 850,75 69,78 0,68 567,16 56,27 1 403,10 65,66 39,65 26,18

23.11.15 0,65 786,19 65,70 0,67 609,43 50,84 1 380,24 48,97 40,12 18,74

Итого 0,72 16 851,97 67,30 0,72 15 302,97 49,62 31 812,56 1 114,65 1 032,12 549,19
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Всего к оплате Q, ГКал =   549,19

70,35

696,00 64,30 24,21 21,99 0,65 342,39 1 597,58

24,00 62,15 32,76 25,39 0,57 15,38

75,81

24,00 77,04 35,45 23,63 0,60 14,81 79,13

24,00 79,42 35,29 21,90 0,62 13,68

81,57

24,00 81,20 36,04 22,84 0,61 14,23 80,20

24,00 83,33 34,43 24,63 0,61 15,18

65,37

24,00 72,05 35,24 24,74 0,61 15,08 77,41

24,00 71,90 31,74 21,15 0,64 12,70

53,93

24,00 68,42 27,31 19,39 0,69 11,94 54,74

24,00 63,76 26,88 19,80 0,67 11,89

49,79

24,00 63,80 26,94 20,08 0,67 11,96 55,29

24,00 60,87 22,62 20,96 0,67 12,65

46,70

24,00 63,59 22,31 20,48 0,66 11,91 47,16

24,00 64,98 20,77 20,83 0,65 12,01

46,64

24,00 60,94 18,30 21,69 0,66 12,27 45,86

24,00 61,24 18,79 21,86 0,66 12,41

45,80

24,00 59,77 19,14 21,90 0,65 12,31 45,98

24,00 57,88 19,16 21,94 0,67 12,10

47,94

24,00 58,79 20,43 22,08 0,65 11,88 48,07

24,00 59,25 20,33 21,80 0,66 11,11

47,36

24,00 59,06 19,57 22,00 0,67 10,48 47,01

24,00 58,97 19,68 21,97 0,67 10,08

46,78

24,00 59,90 19,81 22,02 0,66 9,88 47,85

24,00 59,47 19,39 21,94 0,66 9,66

48,84

24,00 59,57 19,58 21,95 0,66 9,80 47,47

24,00 59,64 20,04 22,04 0,66 9,94

48,79

24,00 60,11 20,12 22,16 0,66 9,56 49,31

24,00 59,60 20,04 22,13 0,66 9,39

48,10

24,00 59,29 19,98 22,14 0,66 9,21 48,31

24,00 58,81 20,04 22,19 0,66 8,88

Q3, 

Тнар, ч T1, 

°C
Мср1 Мср2

P3, 

Мпа

ΔM, т Гкал
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Теплоснабжение

Подача отопления Подача ГВС
Обратка отопления и 

ГВС

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.10.2015 по 23.11.2015

Характеристика системы:  3-х трубное подключение, закрытая


