
Дата Q1, Q2, ΔQ, 

P1, 

Мпа
M1, т

T2, 

°C

P2, 

Мпа
M2, т T3, °C M3, т

Гкал Гкал Гкал

26.01.15 0,67 596,86 68,56 0,67 552,75 53,44 1 138,27 48,05 37,97 25,05

27.01.15 0,67 601,30 68,51 0,67 552,62 53,85 1 142,89 48,06 37,93 24,31

28.01.15 0,69 623,21 67,92 0,67 541,76 53,50 1 153,15 48,59 36,87 23,61

29.01.15 0,71 631,76 65,66 0,70 529,94 52,41 1 148,74 49,10 34,87 23,60

30.01.15 0,72 633,24 67,50 0,69 509,58 52,77 1 130,23 49,11 34,46 23,77

31.01.15 0,72 640,92 70,57 0,70 512,98 54,45 1 140,79 52,02 36,27 26,02

01.02.15 0,71 643,19 71,09 0,68 514,09 54,40 1 143,56 52,64 36,62 26,89

02.02.15 0,72 656,46 68,83 0,69 523,09 54,29 1 164,87 51,55 36,08 24,23

03.02.15 0,71 672,52 67,20 0,67 505,12 52,65 1 163,87 50,53 34,01 23,10

04.02.15 0,72 663,78 65,93 0,68 494,76 51,40 1 143,94 48,99 32,68 22,71

05.02.15 0,69 654,58 66,17 0,66 503,23 50,93 1 145,54 47,82 33,37 22,69

06.02.15 0,70 649,86 68,25 0,68 525,16 52,57 1 162,46 47,86 35,91 22,50

07.02.15 0,68 630,81 67,00 0,65 515,08 50,68 1 134,55 44,87 34,57 21,79

08.02.15 0,68 629,93 66,74 0,66 512,45 50,28 1 130,75 44,67 34,27 21,93

09.02.15 0,67 620,54 67,46 0,65 513,03 50,55 1 123,05 44,48 34,68 22,23

10.02.15 0,66 640,50 70,96 0,64 532,62 54,22 1 163,38 48,69 37,86 23,33

11.02.15 0,65 624,69 68,18 0,64 553,21 53,06 1 167,88 46,49 37,79 22,17

12.02.15 0,65 622,15 67,08 0,63 543,91 51,24 1 156,94 43,30 36,55 20,42

13.02.15 0,65 623,46 66,90 0,63 542,67 51,32 1 156,22 43,27 36,37 20,15

14.02.15 0,65 617,27 66,55 0,63 538,01 50,55 1 146,05 42,65 35,87 20,44

15.02.15 0,65 614,66 66,69 0,63 537,07 50,38 1 141,37 42,59 35,89 20,82

16.02.15 0,65 602,08 66,88 0,64 529,84 50,48 1 122,31 41,72 35,50 20,41

17.02.15 0,66 602,35 71,41 0,65 534,08 53,59 1 127,54 46,23 38,20 23,86

18.02.15 0,68 638,81 71,39 0,66 528,45 54,89 1 158,18 50,54 37,79 24,61

19.02.15 0,68 634,83 70,10 0,66 533,91 54,19 1 158,84 49,53 37,49 24,08

20.02.15 0,69 617,11 67,35 0,67 530,44 52,17 1 136,95 46,02 35,80 22,35

21.02.15 0,69 632,27 67,81 0,67 528,85 51,72 1 150,27 47,00 35,93 23,27

22.02.15 0,68 642,16 65,32 0,66 515,85 50,05 1 148,20 44,67 33,76 20,81

23.02.15 0,69 648,09 66,71 0,65 500,17 50,25 1 138,40 44,65 33,43 20,72

Итого 0,68 18 309,39 67,96 0,66 15 254,72 52,29 33 239,21 1 365,69 1 038,80 661,87
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Всего к оплате Q, ГКал =   661,87

57,36

696,00 74,45 26,31 21,92 0,60 324,89 1 742,62

24,00 68,76 27,00 20,84 0,60 9,86

59,65

24,00 69,43 26,76 21,49 0,60 9,81 57,62

24,00 74,19 26,34 22,04 0,60 10,85

62,95

24,00 74,44 25,71 22,10 0,61 10,60 59,47

24,00 77,89 26,45 22,25 0,60 9,89

60,58

24,00 78,97 26,62 22,02 0,59 9,08 63,72

24,00 76,61 25,10 22,25 0,59 8,89

57,65

24,00 69,16 25,09 22,08 0,58 9,60 56,81

24,00 69,16 25,61 22,38 0,56 10,35

59,49

24,00 68,97 25,72 22,42 0,56 9,23 58,08

24,00 69,27 25,98 22,61 0,56 9,91

62,11

24,00 69,48 25,92 22,66 0,56 9,12 59,44

24,00 74,29 26,03 23,05 0,57 10,02

56,92

24,00 75,88 26,69 22,19 0,57 9,74 63,22

24,00 71,54 25,86 21,38 0,59 10,53

57,66

24,00 70,77 26,25 21,35 0,60 11,63 57,01

24,00 71,01 26,28 21,46 0,59 11,33

58,50

24,00 73,50 27,08 21,88 0,61 12,57 61,27

24,00 72,91 27,27 20,97 0,60 12,26

61,44

24,00 73,67 27,66 20,61 0,63 14,59 58,96

24,00 75,00 28,02 21,05 0,61 13,77

62,37

24,00 78,38 27,35 21,80 0,62 14,67 63,40

24,00 81,70 26,80 21,42 0,62 13,73

59,80

24,00 81,02 26,71 21,37 0,64 13,11 62,27

24,00 77,40 26,39 21,23 0,63 12,60

61,85

24,00 77,57 26,32 22,08 0,63 12,96 60,37

24,00 77,83 25,97 22,57 0,60 11,83

60,97

24,00 79,79 25,05 23,03 0,59 11,02 61,69

24,00 80,36 24,87 23,03 0,59 11,34

Q3, 

Тнар, ч T1, 

°C
Мср1 Мср2

P3, 

Мпа

ΔM, т Гкал
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Теплоснабжение

Подача отопления Подача ГВС
Обратка отопления и 

ГВС

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.01.2015 по 23.02.2015

Характеристика системы:  3-х трубное подключение, закрытая


