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Всего к оплате Q, Гкал = 
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Уведомляем Вас, что 24.02.2021г. ОПУ тепла не  работал, время нештатной работы  составило-24 часа. Количество 
потреблления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 4,16 Гкал. за время нештатной 
работы.  Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 112,39+4,16 =116,55 Гкал.
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tableCell42
24.02.2021

Т2, °С

по

Р2, ат

23/03/21

М2, т

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата
Теплоснабжение

Обратка отопления
Тнар, ч

Подача отопления
Р1, ат Мср, тМ1, т

ΔМ, т Q1, Гкал

Ведомость учета параметров потребления тепла
24/02/21за период с
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