
Т1, °С

61.31 -2.24 4.62
61.17 -2.22 4.63
60.90 -2.18 4.62
60.80 -2.25 4.58
60.63 -2.14 4.57
60.66 -2.20 4.55
60.76 -1.79 4.55
60.59 -1.78 4.59
60.46 -1.76 4.61
60.81 -18.56 41.34
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Всего к оплате Q, Гкал = 6.16

Уведомляем Вас, что  с 01.07.2021г.  по  13.07.2021г. ОПУ тепла работал не корректно, время нештатной работы  составило-312 
часов. Количество потреблления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 3,64 Гкал. за время 
нештатной работы.  Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 2,52+3,64 = 6,16 Гкал.
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Q2, Гкал
ΔQ, Гкал

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата
Теплоснабжение

Тнар, ч
Подача отопления

М1, т Мср, тР1, ат
01.07.2021

Обратка отопления
Т2, °С Р2, ат М2, т

ΔМ, т Q1, Гкал
tableCell42

Ведомость учета параметров потребления тепла
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