
31.12.17по25.12.17за период с

Кирова, 9/6Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 216210

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

4,116,0010,11-2,55124,874,4049,075,10122,325,0082,6724,0025.12.2017

4,256,6910,94-1,68133,294,4050,815,48131,615,0083,1324,0026.12.2017

4,226,0110,23-2,37125,564,4048,835,13123,195,0083,0624,0027.12.2017

3,826,119,93-2,16129,524,4047,975,31127,365,0077,9424,0028.12.2017

3,575,979,53-1,85131,504,4045,995,40129,655,0073,5324,0029.12.2017

3,545,919,45-1,98130,774,4045,905,37128,795,0073,3924,0030.12.2017

3,965,849,80-2,14129,134,4045,995,29126,995,0077,1524,0031.12.2017

27,4642,5369,99-14,73904,644,4047,79х889,915,0078,70168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 27,46

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


