
31.12.17по25.12.17за период с

Набережная, 3, ввод 2Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 1210987

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

10,3425,4435,820,90436,730,4858,2518,23437,636,0181,7424,0025.12.2017

10,2426,4236,630,65444,010,5559,5118,53444,666,0082,2824,0026.12.2017

10,1425,8636,000,54436,770,5659,2218,22437,316,0282,2124,0027.12.2017

9,2624,6833,940,68436,190,4856,5918,20436,886,0077,5924,0028.12.2017

6,5018,5625,060,34346,830,3953,5214,47347,174,7172,0924,0029.12.2017

8,4223,9132,370,47443,980,4553,8618,52444,456,0472,7324,0030.12.2017

9,8723,9533,791,12440,930,2554,3118,42442,066,0276,3424,0031.12.2017

64,78168,83233,624,712985,440,4556,47х2990,155,8377,85168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 64,78

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


